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	Исследование 
	Метод
SMWW – 22-ое Дополнение 2012

	Полученный результат
(мг/литр)
	ВОЗ / ЕС
Руководящие документы  для Питьевой Воды

	Общая жесткость (СаСО3)
	Тест – 2340 С
	134.6
	Макс. 500

	Общая щелочность (СаСО3)
@ конечная точка рН – 4.5
	Тест – 2320 В
	105.5
	-

	Общая минерализация (TDS)
	Тест – 2540 С
	182
	Макс. 1000

	Кальций (Са)
	Тест – 3500 Са В
	39.3
	-

	Магний (Мг)
	Тест – 3500 Мg В
	8.8
	-

	Карбонат (СО3 2)
	Тест – 2320 В
	<1
	-

	Бикарбонат (HCO3)
	Тест – 2320 В
	128.7
	-

	Сульфат (SO42)
	Тест – 4500 SO42 E
	11
	Макс. 250

	Хлорид (CI)
	Тест – 4500 CI B
	10.4
	Макс. 250

	Нитрат (NO3)
	Тест – 4110 В
	8.8
	Макс. 50

	Железо (Fe)
	Тест – 3500 Fe B
	<0.01
	Макс. 0.3

	Свободный Хлор
	Тест – 4500 CI G
	<0.01
	Макс. 0.5



	Цвет
	Тест – 2120 С
	<1 Pt - Co unit
	Макс. 15 Pt - Co unit

	Мутность
	Тест – 2130 В
	0.55 NTU
	Макс. 5 NTU

	pH Значение @25О  С
	Тест 4500 Н+ В
	7.86
	6.5 – 9.5

	Электрическая проводимость @ 25О  С
(uS / cm)
	Тест – 2510 В
	318.3
	-

	Бактерии – Общая Кишечная палочка
[bookmark: _GoBack] (MPN / 100 мл Образец)
	Тест – 9223 В
	Отсутствует
	0/100 мл


Параметры исследования проводятся в  рамках руководящих документов для питьевой воды  ВОЗ /ЕС 
Интерпретации и мнения не входят в данное исследование 
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